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8.2 Funktionsprifung

8.2.1 Prufanordnung

Die Priufanordnung entsprach der fur die Grdfe vorzusehenden
Ausfihrung nach Teil 5 der Norm.

8.2.2 Prufflussigkeiten

Pruffliussigkeit: Heizdl mit einer Dichte § = 0,847 g/cm® bei
12 °C Temperatur.

Wassertemperatur: 12 °C
Heizdltemperatur: 16 °C

8.2.3 Durchfiuhrung und Ergebnisse

Durchfluf = Nennbelastung: Q = 15 1/s
Versuchsdauer: T = 20 min
Wassermenge je Versuch: % = 18 000 1
Olmenge je Versuch: Vsy = 90 1
DurchfluB Probe Kohlenwasserstoffe im Ablaufwasser in
in 1/s mg/1
15 1 1,4
2 1,7
3 1,5
4 1,6
5 1,6
Mittelwert: 1,6 mg/l
Anforderung: < 5,0 mg/l
Anforderungen erfullt
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