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8.2.3 Durchfuhrung und Ergebnisse

Durchflu3 = Nennbelastung: Q = 20 1/s
_Versuchsdauer: T = 20 min
Wassermenge je Versuch: A = 24 000 1
Olmenge je Versuch: Veal = 120 1
Durchflun Probe Kohlenwasserstoffe im Ablaufwasser in
in 1/s mg/1
20 1 1,3
2 0,5
3 0,6
4 0,4
5 0,7
Mittelwert: 0,7 mg/l
Anforderung: £ 5,0 mg/l
Anforderungen erfullt
Wurzburg, 02.12.1993
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